
演练预案名称

应急演练日期 2021/7/5 主导部门

应急演练时间 07:50-08:15 演练地点

疏散开始时间 7:50 疏散结束时间

参加演习部门 应到人数 实到人数
部门第一个
到达时间

部门最后一
个到达时间

缺席原因 备注

PVD1生产课 32 28 7:50 7:54 请假 4人
PVD2生产课 20 20 7:51 7:53

GK智造挂具课 6 6 7:50 7:51
MASCO开发组 3 3 7:50 7:51

MOEN+LIXIL开发组 6 6 7:50 7:51
WP+SPK开发组 2 1 7:50 7:51 请假 1人

KL+自主产品开发组 3 3 7:50 7:51
EU+PP开发组 2 2 7:50 7:51

表面处理品管组 20 20 7:51 7:54
表面处理智造部 3 3 7:51 7:54
客户生管部 1 1 7:51 7:54

表面处理计划课 8 8 7:50 7:54
表面处理设备课 11 10 7:52 7:54 请假 1人

GK智造B课 23 23 7:50 7:53
GK智造D课 15 12 7:52 7:54 请假 3人
GK智造E课 44 42 7:52 7:54 请假 2人

表面处理生计部 7 6 7:53 7:54 请假 1人
供应商品管组 2 2 7:53 7:54
客户人事共享组 2 2 7:53 7:54

账务课 3 2 7:50 7:51 请假 1人
环安中心 3 1 7:50 7:51 请假 2人

灌一行政课 7 7 7:50 7:54
化验室 9 9 7:50 7:54

金属龙头开发组 1 1 7:50 7:51
金属龙头品保组 1 1 7:50 7:51
金属龙头营运部 1 1 7:52 7:54
客户表面处理厂 6 6 7:53 7:54
客户注塑三课 23 21 7:51 7:53 请假 2人
客户资材组 15 14 7:50 7:52 请假 1人

客户注塑五课 24 24 7:50 7:52
客户出货组 1 1 7:50 7:52
拉丝抛光课 25 23 7:50 7:54 请假 2人
龙头精品课 6 6 7:50 7:54
工业净水厂 22 19 7:50 7:54 请假 3人
客户事业体 1 1 7:50 7:54

多彩课 13 11 7:50 7:54 请假 2人
品保实验室 7 7 7:50 7:54

汽车家电营运部 2 1 7:50 7:52 请假 1人
汽车家电电镀课 40 40 7:53 7:54
汽车家电工程课 9 9 7:50 7:54

安全疏散、医疗救护、危险化学品泄漏、危险废弃物、固体废弃物泄漏、灭火演练

危险废弃物、固体废弃物应急演练记录单

版次：02     保存期限：2年

行政课

广场

7:54
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汽车家电管理课 6 4 7:51 7:52 请假 2人
汽车家电事业部 1 1 7:50 7:51
汽车家电品保部 15 14 7:50 7:54 请假 1人
汽车家电业务部 6 3 7:50 7:51 请假 3人
汽车家电注塑部 21 20 7:52 7:54 请假 1人
客户总工室 1 1 7:50 7:54

智能绿色表面工程研究所 8 6 7:50 7:54 请假 2人

合  计 487 452 请假35人

表单流向： 主导部门→行政部→部门会签→行政部

演习内容及结果： 安全疏散、医疗救护、危险化学品泄漏、危险废弃物泄漏、灭火演练
1、全员疏散演练，用时4分钟，7：50分拉响警报，7：54分集合整队完毕；
2、安全专员利用医疗模特向全员讲解并演示心肺复苏等医疗救护常识，07：55开始，07：58结束；
3、防泄漏演练，环境专员向全员讲解危化品泄漏、危险废弃物泄漏（油类物品泄漏）的应急反应措施，并现场
演示泄漏后的应对方法，07：59开始，08：04结束；
4、安全专员对灭火器、消防栓等消防器材进行使用讲解，08：05开始，08：06结束；
5、在指定位置点燃明火，由义务消防员及部份员工利用消防器材给予扑灭，08：07开始 08：12结束；
6、各观察员对本次演练过程中观察到的事项进行点评汇报，08：12开始，08：15结束；
7、钟经理对本次演练作最后总结，指出不足点，并给予后续要求。

演习缺失总结：演习总体效果比较好，但我们也存在一些不足之处：
一、本次消防演习人员集合太慢。
二、在演习时有员工没有在预定时间达到集合广场
三、员工灭火演练时积极性不高
四、水带漏水
五、危废处置方法有待改善

 主导部门主管： 罗小金                            记录人：  李知峰  

表单编号：CRN-D-H-003

实施日期：2011-10-01
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